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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

ifo – Institut für Oberflächentechnik GmbH 
Alexander-von-Humboldt-Str. 19 
D-73529 Schwäbisch Gmünd 
Tel.: 	+49 / 71 71 / 10 40 7-0 
Fax: 	+49 / 71 71 / 10 40 7-50 
Email:	info@ifo-gmbh.de 
Web: 	www.ifo-gmbh.de 

Hans Pfeifer 
Geschäftsführer 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Erkennen von Oberflächenschäden 

Nicht alles was sich  bei einer Fassadenreinigung zeigt, ist von dem 
ausführenden Unternehmen verursacht. 

Deshalb ist ein systematisches Vorgehen vor einer Fassadenreinigung 
notwendig. 

Generell lassen sich  Beschädigungen ,wie folgt, gliedern: 

Zuordnung der Schadensursache 
•  Herstellungsbedingte Schäden 
•  Schäden während der Nutzung oder durch Dritte 
•  Schäden durch die Reinigungsmassnahmen 

Arten von Schäden 
•  Korrosion 
•  Ablösungen 
•  Verfärbungen 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Herstellungsbedingte Fehler  
Text 

Bei lackierten Oberflächen      
 Farbunterschiede durch unterschiedliche Lacksysteme  
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Lackierte Oberflächen 

Verwendung verschiedener Lackchargen insbesondere bei sog. Paßblechen  
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Verzinkte und anschliessend beschichtete Oberflächen 

Nachlackierte Stellen mit Farb – und Glanzunterschieden 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Edelstahl Rostfrei 

Rostflecken durch Verwendung falscher bzw. unsauberer Schleifscheiben 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Eloxierte Oberflächen 

Mechanische Beschädigungen- durch eine”Eloxalfarbe” vor Ort ausgebessert 

Kreidung durch fehlerhafte Eloxierungschlechte Wärmeabfuhr im Bad 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Verätzungen des Eloxals 

Weissliche Ablaufspuren - Reinigungsversuch zur Entfernung 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Verätzungen des Eloxals 

Musterreinigung war erfolgreich- Verätzungen nur oberflächlich 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Oberflächlicher Angriff durch falsche Reinigungsmittel bei Eloxal 

Gebäudereiniger hat zuvor mit “chemisch wirkenden Produkten” gearbeitet 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Oberflächlicher Angriff durch falsche Reinigungsmittel bei Eloxal 

Verfärbung in der Schattenfuge weist auf chemischen Reiniger hin 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Oberflächlicher Angriff durch falsche Reinigungsmittel bei Eloxal 

Reinigungsversuch zur Verbesserung des Aussehens war erfolgreich 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Beschädigung von ESG – Gläsern  

Vermutlich wurden  falsche Hilfsmittel wie  
Glashobel o.ä. verwendet 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Beschädigung von ESG – Gläsern  

                        Eingebrannter Schleifstaub vom „ Flexen“ 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Beschädigung von ESG – Gläsern  

                          beschichtetes Glas mit Verätzungen 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Verschmutzungen während der Bauphase 

Folie ist teilweise abgezogen- Gefahr von Verkratzungen 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Verschmutzungen während der Bauphase 

Farbrückstände auf Fensterbank  nach der  Reinigung  
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Verschmutzungen während der Bauphase 

                                                                                       Verschmierungen durch die Maler- 
und  Gipserarbeiten 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Beschädigungen während der Bauphase 

“Absatzabdrücke” und unsachgemäss ausgebesserte  Kratzer 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Reinigen von  Edelstahl Rostfrei 

•  Abrasive Reinigung mit Polierstoffen nur in begrenztem Maße möglich 
•  Farbveränderungen und Relfexionsverhalten ändern sich 
Deshalb: 
•  Reinigen so oft wie bei der Glasreinigung ( 2 bis 3 x pro Jahr) 
•  Chemisch wirkende Reiniger z.B. auf Phosphorsäurebasis aus 

Umweltschutzgründen nicht möglich 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Oberflächlicher Angriff durch falsche Reinigungsmittel 

Edelstahl Rostfrei gereinigt mit einem polierstoffhaltigen Mittel- Farbveränderungen 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Oberflächlicher Angriff durch falsche Reinigungsmittel 

Edelstahl Rostfrei gereinigt mit einem polierstoffhaltigen Mittel- Farbveränderungen 
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Beschädigung durch chloridhaltige Reiniger 

Oberflächlicher Angriff durch falsche Reinigungsmittel 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Oberflächlicher Angriff durch falsche Reinigungsmittel 

Edelstahl Rostfrei gereinigt mit einem salzsäurehaltigen Mittel- nach 24 h 
Rostbildung 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Lackierte Fassade mit einer Versiegelung aus dem 
„Fußbodenbereich“ beschichtet. 

Gebäudereiniger warb mit einer sog. Langzeitversiegelung (Polymerdispersion) 
Keine Reinigung sondern nur ein Abwaschen in den folgenden Jahren 

Ergebnis: 
Nach ca. 6 Jahren begann die Versiegelung abzuwittern 
Problem - Entfernung der Versiegelung ohne Beschädigung des Lackes 
Vorschlag: 
 Sanierung mit einem PUR 2k – Flüssiglack 
Ausführung: 
Streichen( !) mit einem 1-k Acyllack 
Neues Problem: 
Bei der Wartung der Jalousienanlage zeigten sich durch das Schmiermittel nicht 

entfernbare Ablaufspuren 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Lackierte Fassade mit einer Versiegelung aus dem 
„Fußbodenbereich beschichtet 

Rechtes Bild :Versiegelung beginnt  
zu verwittern 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Lackierte Fassade mit eines sog. Versiegelung beschichtet 

Versiegelung wirkt weißlich 
 mit Gelbstich 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Lackierte Fassade mit einer sog. Versiegelung beschichtet 

Bandbeschichtete Teile mit 
 Ablösungen der Versiegelung 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Reinigungsversuch zur Beseitigung von Kratzern bei 
Metallic pulverbeschichteten Teilen  

Metalleffektpigmente werden heraus gelöst- deshalb keine Polierstoffe verwenden- 
Alternative ist die Vorort Beschichtung 

Gebäudereiniger hat zuvor mit “chemisch wirkenden Produkten” gearbeitet 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Oberflächlicher Angriff durch falsche Reinigungsmittel 

•  Reinigungsmittel dürfen keine Säuren oder Laugen  enthalten 

•  Es werden bei Lacken die Pigmente und der Kunststoff angegriffen 

•  Deshalb soll der pH Wert zwischen 5 und 8 liegen   
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Oberflächlicher Angriff durch falsche Reinigungsmittel 

Gebäudereiniger hat zuvor mit “chemisch wirkenden Produkten” gearbeitet 
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Schadensfälle bei der Metallfassadenreinigung 

Oberflächlicher Angriff durch falsche Reinigungsmittel 

Weissliche Ablaufspuren und Schichtdickenunterschiede durch Ablösen des 
Lackfilms 
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Vortragstitel 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Thanks a lot for your attention! 

Merci de votre attention! 

Muchas gracias por vuestra atención! 

Grazie per la sua attenzione! 

Obrigado pela sua atenção  

Dikkatiniz icin tesekür ederim! 

Kiitos huomiostanne! 

谢谢! 


